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llllll TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA NO PISO

—_——— — TUBULAGAO DE TELEFONIA

NOTAS:
- TUBULACAO SEM A INDICACAO DO DIAMETRO SERA DN20

- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

UIE GOVERNO DO ESTADO DE

mmwmeesn CENTRO PAULA Souza SAO PAULO

OBRA UNIDADE

CAMPUS CEETEPS EM MOGI DAS CRUZES ETEC PRESIDENTE VARGAS
LOCAL / MUNICIPIO

RUA ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 - SUD MENUCCI - 08773-600 - MOGI DAS CRUZES - SP

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°

HIDRAULICA 1/100 ELE-001/008
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PROJETO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E DE TELEFONIA
DA NOVA PORTARIA DOS ALUNOS
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CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 18/11/11 R2



