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SIMBOLOGIA

QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUICAO
CIRCUITO QUE SOBE

CIRCUITO QUE DESCE

PERFILADO 38Xx38

ELETRODUTO APARENTE

CONDUTOR FASE NO INTERIOR DE PERFILADO OU ELETRODUTO

CONDUTOR DE RETORNO NO INTERIOR DE PERFILADO OU ELETRODUTO

Quadro de
Distribuicao

Q.D.2

CONDUTOR TERRA NO INTERIOR DE PERFILADO OU ELETRODUTO
TOMADA BAIXA BIFASICA COM TERRA A 0,30M DO PISO

TOMADA MEDIA BIFASICA COM TERRA A |,00M DO PISO
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TOMADA ALTA BIFASICA COM TERRA A 2,20M DO PISO
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~aco galvanizadoe 99 3

oéfalas - N=6.00m Bm " * - TUBULAGAO SEM A INDICAGAO DO DIAMETRO SERA DN20

mcmo:m. projetor e

lampada de vapor - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA
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CAMPUS CEETEPS EM MOGI DAS CRUZES ETEC PRESIDENTE VARGAS

LOCAL / MUNICIPIO

RUA ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 - SUD MENUCCI - 08773-600 - MOGI DAS CRUZES - SP

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°
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PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS DA NOVA PORTARIA DOS ALUNOS

PLANTA

DESENHO PROJETO COORDENAGCAO
ENG. RUI ANSELMO GARCIA ENG. RUI ANSELMO GARCIA UIE
OBSERVAGCAO DATA REVISAO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 18/11/11 R2



