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SIMBOLOGIA

QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUICAO
CIRCUITO QUE SOBE

CIRCUITO QUE DESCE
ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO APARENTE
ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE (EXITENTE)
CONDUTOR FASE NO INTERIOR DE ELETRODUTO

CONDUTOR DE RETORNO NO INTERIOR DE ELETRODUTO
CONDUTOR TERRA NO INTERIOR DE ELETRODUTO
TOMADA BAIXA BIFASICA COM TERRA A 0,30M DO PISO
TOMADA MEDIA BIFASICA COM TERRA A |,I0M DO PISO

TOMADA ALTA BIFASICA COM TERRA A |,80M DO PISO
TOMADA BAIXA MONOFASICA COM TERRA A 0,30M DO PISO

TOMADA MEDIA MONOFASICA COM TERRA A [,IOM DO PISO
INTERRUPTOR BIPOLAR A |.00M DO PISO
L UMINARIA DE SOBREPOR NO FORRO

NOTAS

- ELETRODUTO APARENTE EM ACO GALVANIZADO

- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO E PAREDES
DAS BANCADAS EM PVC CORRUGADO

OBSERVACOES:

1. AS LUMINARIAS EXISTENTES
SERAO RETIRADAS E SUBSTITUIDAS
POR LUMINARIAS COM ALETAS.

2. SERAO APROVEITADAS AS

TUBULACOES EXISTENTES PARA A
PASSAGEM DOS CIRCUITOS DAS

NOVAS LUMINARIAS

LOCAL DA REFORMA
(S1tuacao sem escala)
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OBRA UNIDADE

CAMPUS CEETEPS EM MOGI DAS CRUZES ETEC PRESIDENTE VARGAS

LOCAL / MUNICIPIO

RUA ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 - SUD MENUCCI - 08773-600 - MOGI DAS CRUZES - SP

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°

ELETRICA 1/50 ELE-005/008

TiTULO

PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO LABORATORIO DE CIENCIAS
Bloco 2 - 2° Andar

PLANTAS - CORTES - DIGRAMA MULTIFILAR

DESENHO PROJETO COORDENAGAO
ENG. RUI ANSELMO GARCIA UIE UIE
OBSERVAGAO DATA REVISAO
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