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AGUA FRIA

Planta
Fsc. 1:25

ESGOTO SANITARIO

Fsc. 1:25

LEGENDA DAS TUBULACOES

Tubulacao de Esgoto

—.—.—.— Tubulag&o de Agua Fria

SARIETA Tubulagéo de Aguas Pluviais

AGUAS PLUVIAIS

Planta
tsc. 1:00
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AGUA FRIA

iIsometrica
Fsc. 1:20 g

LEGENDA

VALVULA DE DESCARGA

® | RFEGISTRO DE GAVETA

NOTAS

- Verificar medidas na obra.

- Tubulagcdes sem a indicacao do didmetro serao com DEZS.

s CENTROPAULA SOUZA QR EFRNO OF

CAMPUS CEETEPS EM MOGI DAS CRUZES ETEC PRESIDENTE VARGAS

LOCAL / MUNICIPIO

RUA ADRIANO FRANCISCO SALGADO, 30 - SUD MENUCCI - 08773-600 - MOGI DAS CRUZES - SP

AREA TECNICA ESCALA FOLHA N°

HIDRAULICA INDICADA

TITULO

PROJETO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA, ESGOTO SANITARIO
E AGUAS PLUVIAIS DA NOVA PORTARIA DOS ALUNOS

PLANTAS - CORTE E ISOMETRICA

HID-002/008

DESENHO PROJETO COORDENAGAO

ENG. RUI ANSELMO GARCIA ENG. RUI ANSELMO GARCIA UIE

OBSERVAGAO DATA REVISAO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL 18/11/11 R2



