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REGISTRO GLOBO DE ANGULO 63mm

ADAPTACAO ENGATE RAPIDO DE 2 .1/27 PARA 1.1/27

ESGUICHO REGULAVEL
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MANGUEIRA DE 40mm (1.1/2") x 30m

CAIXA DE ABRIGO METALICO DE 90x60x17cm

HIDRANTE

| 06

ELETRODUTO METALICO SE APARENTE

PISO ACABADO

CESTO DE CHAPA,
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BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE
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ACIONADOR "QUEBRA—VIDRO” DO ALARME (com martelinho)
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REFEITORIO

156.33

PREDIO ADMINISTRATIVO

931,81

TOTAL

3.752,18

SINALIZAGCAO DE PORTAS

OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
ESCOLA E-4 CENTRO DE ENSINO FATEC
CARGA DE INCENDIO IT-14/11
X X X CARGA DE INCENDIO
OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAO EM Mo
ESCOLA CENTRO DE ENSINO E-4 300MJ/m?
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO
CARGA DE INCENDIO
RISCO EM MJ/m2
BAIXO 300MJ/m?
CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT-10/11)

ACABAMENTO
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0 EMISSAO INICIAL
REVISOES DESCRICAO

UIE

Unidade de Infraestrutura

Centro
Paula Souza

OBRA
CAMPUS CEETEPS EM GARCA

LOCAL / MUNICIPIO

AV. PRESIDENTE VARGAS, 2.331 - BAIRRO JOSE RIBEIRO - GARGA / SP

UNIDADE

AREA TECNICA

INCENDIO

TiTULO

PROJETO BASICO
PROJETO TECNICO DE COMBATE A INCENDIO

ESCALA

SEM ESCALA

DETALHES

ADEQUACAO

DESENHO PROJETO
UIE UIE
OBSERVAGAO DATA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ABR/19

00/00/2009
DATA

NOME
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO

DE SAO PAULO

119 - FATEC JULIO JULINHO MARCONDES DE MOURA

FOLHA N°

INC-001/006

COORDENAGAO

UIE

REVISAO FOLHA

RO A1



