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ESQUEMA ISOMETRICO DOS HIDRANTES VEM DO
RESERVATORIO
SEM ESCALA SUPERIOR PISO_ACABADO
7z
MEMORIAL DE CALCULO DA REDE DE HIDRANTES—RISCO BAIXO — DECRETO 56.819/2011 6 R _g DETALHE—BOTOEIRAS /AVISADOR  SONORO
+ £ 92.1/2" SEM ESCALA
\ AR
PRESSAD NO , SINALIZAGAO M1 (0,90) /@@o
ESGUICHO TUBULACOES —~ * 9
oU NO ELEVACAO PRESSAO Esta edificagio estd dotada dos + 3 BOMBA DE INCENDIO
TRECHO PONTO INICIAL VAZAO NO sequintes Sistemas de Seguranga contra RG CF 2 N Q= 314,80 I/min
DO TRECHO DIAM. COMPRIMENTO J.UNITARIO J.TOTAL 1 oy — PONTO Incéndio: 1 - = HM= 31,00 mca
) L‘+L IITA T‘+ + =) POT.= 5CV £
(mca) (l/min) (mm) real equiv. total (m/m) (m) (mca) .Extintores de Incéndio A A +7zwﬁ>h+>mv + N
~ —— UNIAO =
Hi-A 30,00 150,00 65 13,97 18,30 32,27 0,019 0,61 +1,50 32,11 Hidrantes i3 T °
H2-A 36,21 164,80 65 12,86 22,30 35,16 0,023 0,79 —4,90 31,11 . B o 2.1 /2" S 53" RG UNIAO ﬁ?
s 314,80 65 64,08 41,10 105,18 | 0,075 7,87 +1,00 40,99 Aluminaggo de Emergéncia o KOS,y P / FETY S WWW E %
B-C 314,80 80 14,86 29,80 44,66 0,027 1,22 -11,86 30,34 Alarme de incéndio (0,70) (0,10) (0,50)
.Sinalizagdo de Emergéncia
Sistema de detecg@o @ TUBULAGAO
DADOS DAS BOMBAS DE INCENDIO |RESERVA DE INCENDIO | 12 |m3 | | AREA |3.663,86m2 Edificacio em estrutura de concreto CHAVE DE FLUXO PARA INCENDIO
PRINCIPAL JOCKEY ACIONAMENTO ATRAVES DE CHAVE DE FLUXO E _ COM RETARDO PNEUMATICO @ COTOVELO OU TE PARA HIDRANTE
ALTURA MANOMETRICA TOTAL 31 | meca - | mca ACIONAMENTO DA BOMBA BOTOEIRAS MANUAIS NA CASA DE BOMBAS E NA = 7 )
: : Em caso de Emergéncio: ESQUEMA ISOMETRICO DA LIGACAO I VALVULA GLOBO ANGULAR 45
wzio 14,80)l/min = |/min SECRETARIA Ligue 193 — Corpo de Bombeiros = m
POTENCIA 50 |ev| = |cev Ligue 190 — Policia Militar DA BOMBA DE INCENDIO ¥ < . @ ENGATE RAPIDO
SEM ESCALA % @ .
*CALCULO DA REDE DE HIDRANTES EM SISTEMA TIPO 2, CONFORME DECRETO 56.819/2011, IT22—18 TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE
_ . » @ NIPLE DUPLO
VURO EXTERNG 1 — REGISTRO ANGULAR 45° 92 1/2” EM BRONZE ]
2 — NIPLE DUPLO DE AGCO GALVANIZADO #65mm X 82 1/2 c @ SUPORTE SIMPLES PARA MANGUEIRA
SINALIZAGAO M2 3 — TUBO DE ACO GALVANIZADO CLASSE MEDIA $65mm e e
= o ABRIGO METALICO
CAIXA COM INSCRIGAO % 4 — TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO DE RECALQUE — INCENDIO ]
|\ ” . -
CLASSIFICAGRO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A OCUPAGAO TABELA 1 DO D.E. LOTAGAO MAXIMA HIDRANTE [] INCENDIO _ gﬁw 5 — ADAPTADOR STORZ #2 1/2" EM BRONZE, PARA ENGATE RAPIDO I 1 LANCE DE MANGUEIRA @ ESGUICHO REGULAVEL
GRUPO | OCUPAGAO/ USO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS E @\ 6 — TAMPAO STORZ PARA REGISTRO 92 A\M: EM BRONZE £ V/ #38mm x 30,00m
100 PESSOAS \ a CHAVE PARA MANGUEIRA
E EDUCACIONAL E-4 CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL ESCOLAS PROFISSIONAIS EM GERAL
w | \T//V\
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO A ALTURA CONFORME TABELA 2 DO D.E. 56819 S _ I NOTAS: \ 0.60 m
TPo DENOMINAGAO ALTURA | __ 1 — A TAMPA DA CAIXA DO REGISTRO, SERA
i Edificagdo de Baixa—Média Altura 6,00m<H<12,00m Quadro de dreas (m2) total - 500 ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO. VISTA INTERNA
terreno 10.875,60 1 IDENTIFICADA PELA PALAVRA INCENDIO
CARGA DE INCENDIO — IT — 14/18 bloco 1 _— nivel 87,07 — zeladoria 100,54 CALGADA EXTERNA = @ PISO PISO ACABADO
OCUPAGAO,/USO DESCRIGAO DIVISAO | CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2 bloco 1 — nivel 90,00 389,97/ _ e SRS [
EDUCACIONAL | CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL | E—4 300 MJ/M2 bloco 1 — nivel 93,20 1016,52 ALVENARIA
bloco 1 — nivel 96,40 1083,79
CLASSIFICAGAO DAS ED. E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO TAB. 3 DO D.E. e IT—14/18 y _ _ Q
G q e =14/ bloco 2 — nivel 91,50 494,03 S DETALHE HIDRANTE
RISCO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2 quadra coberta 578 91 5 SEM ESCALA
BAIXO 300 MJ/M2 total 3.663,86 @, - NOTAS GERAIS:
NCHAUpo 1. HAVERA BOTOEIRAS TIPO LIGA—DESLIGA, NA CASA DE BOMBAS E NA SECRETARIA.
3 odﬂ@womomowﬁﬂ FUNDO DE BRITA 2. AS MANGUEIRAS SERAO TIPO 2, COM #38mm, E COMPRIMENTO DE 30 METROS.
- AEATATATATA 3. 0S ESGUICHOS TERAO 81 1/27, JATO REGULAVEL.
DRENO 4. INSTALAR OS EXTINTORES A 1.60m DO PISO ACABADO ATE A SUA PARTE SUPERIOR.
SIMBOLOGIA 5. HAVERA CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS DAS ESCADAS, PATAMARES E RAMPAS DE
DET REGISTRO DE RECALQUE DE COLUNA e
- 6. AS LUMINARIAS DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA SERAO DO TIPO BLOCOS AUTONOMOS, COM
AF AGUA FRIA EXTINTOR DE CARGA DE ACUA  2-A =====> SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA SEM ESCALA LAMPADAS LED, E >Sozozm> MINIMA DE 3 HORAS.
LA LADRAO EXTINTOR DE CARGA DE PG BC 20-B : C £) CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GAS NATURAL INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS CONFORME DECRETO ESTADUAL N*56.819/11 7. O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA INSTRUGAO
LU LMPEZA SEGURANGA ESTRUTURAL CONFORME A IT—08/18 SENDO A EDIFICAGAO EXECUTADA DE TECNICA N°® IT—20/18 DO CBPMESP.
LT LAVATORIO EXTINTOR DE CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 5-B : C ) REGISTRO DE PARAGEM CONCRETO, AS PAREDES POSSUEM TEMPO DE RESISTENCIA AO 8. A LOCALIZACAO E OS AFASTAMENTOS DA CENTRAL PREDIAL DE GLP, ESTAO CONFORME A
| COLUNA DE INCENDIO - FOCO DE 60 MINUTOS. INSTRUGAO TECNICA T—28/18 DO CBPMESP
AH  ABRIGO DE HIDRANTE EXTINTOR DE CARGA DE PO ABC 2-A : 20-B : C 4  VALVULA DE RETENGAO CONTROLE DE MATERIAIS FINALIDADE DO MATERIAL(GRUPO/DIVISAO).ATENDE A IT-10/18
AG ABRIGO DE GAS = DE_ACABAMENTO E GRUPO/ PISO PAREDE E DIVISORIA|TETO E FORRO| ~ FACHADA
HIDRANTE SIMPLES CHAVE DE FLUXO REVESTIMENTO divis@o | (acabamento/ (acabamento/ (acabamento/ | (acabamento/
SG SIFAO DE GAS _ revestimento) revestimento) revestimento) | revestimento)
TJ  TORNEIRA DE JARDIM BOMBA DE INCENDIO (SIST.HIDRANTES) /\/\ BARRA ANTIPANICO
FG* FERRO GALVANIZADO . 7 E—4 Classe | Classe | Classe Classe
FE FERRO FUNDIDO ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOT. TIPO LIGA/DESLIGA) J Tubulaglo que sobe lI=A, HlI=A, IV=Al lI-A, ou IlI-A ou II—-A a li-B
O Tubulagdo que desce ENTRADA SADAS DE EMERGENCIA O CONFORME T—11/2018 EM SUAS ESCADAS, CORRIMAOS E
R RECALQUE RESERVA DE INCENDIO (HIDRANTES) O  Coluna de Agua Fria GERAL DISTANCIAS A SEREM PERCORRIDAS (EDIFICAGAO EXISTENTE)
RR REGISTRO DE RECALQUE VER RELATORIO DE PREDIO ANEXO.
RG  REGISTRO DE GAVETA REGISTRO DE RECALQUE (SISTEMA DE HIDRANTES) —_{ Registro de Pressdo c BRIGADA DE INCENDIO SERA ﬁom§>o> DE ACORDO COM A IT—17/2018 COM 40% DOS
RP  REGISTRO DE PRESSAO . . . S FUNCIONARIOS
VR VALVULA DE RETENGAO ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME @ Valvula de pé com Crivo < 7 ILUMINACAO DE EMERGENCIA OBEDECERA A IT—18/18, SERAO DO TIPO BLOCOS AUTONOMOS PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL PELO USO: 5 RESPONSAVEL TECNICO
- v COM LAMPADAS LED COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS CEETEPS — Centro Estadual de Educag¢do Tecn.Paula Souza Eng® Debora A. Inserra CREA 0601924435
IE. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AVISADOR SONORO TIPO SIRENE @ Vélvula de Descarga 8
CF  CHAVE DE FLUXO ) o £ SINALIZAGOES DE EMERGENCIA | O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO
BR BUCHA DE REDUCAO BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME &1 Tomodo de 665 CHAVE E = NA INSTRUGAO TECNICA N° 20/18 DO CBPMESP
@  Ralo Sifonado B ] < “ EXTINTORES CONFORME IT—21/18| CARGA DE PO ABC 6Kg = 19 unid. 2A: 20-B:C CEETEPS — CENTRO ESTADUAL EDUCACAO TECN. PAULA SOUZA
CT  COTA DA TAMPA GERAL 2 e
CENTRAL DE DETECGAO E ALARME & Registro de Esfera ) u S —— N - = - — p )
CHAVE P o HIDRANTES CONF. IT—22/18 UBULAGAO #65mm, 880mm F. GALVANIZADO, 6 HIDRANTES COM
PONTO DE ILUM. DE EMERGENCIA: BLOCO AUTONOMO &  Grelha Hemisférica BOMBA £ MANG. #38mm — COMPRIMENTO = 30m ESGUICHOS REGULAVEIS _W_Mmmﬂ.,m@ ._.,_Nm_m_%m o_Umm mm_wmﬂ_mw_m/_%\P CONTRA INCENDIO 02,/06
@) . o — CONSUMO > CENTRAL PREDIAL DE GLP OU | P—45 (2) CILINDROS DE GLP DE 45Kg , COM PROTEGAO DE 01 (UM) ’ ¢ /\
PONTO DE ILUM. DE EMERGENCIA: TIPO BALIZAMENTO [ Abrigo Cavalete/Hidrometro GAS NATURAL PARA USO DAS | EXTINTOR DE P& ABC DE 6Kg (2A:20B—C) CONF. ITEM 5.3.4 TABELA 5 Ocupagdor E—4 ETEC PROF®. MILTON GAZZETT|
o PISO ACABADO COZINHAS, DA CANTINA E DA DA IT 28/18 DO D.E. N°56.819/11, PARA A COZINHA DO REFEITORIO. P—13 o .
—i[— Unigo Local: Rua Paulo Sérgio Righeti, 45 — Presidente Venceslau — SP
RG
——

TUBULAGAO DE GAS
TUBULAGAO DE AGUA FRIA
TUBULAGAO DE INCENDIO

ENTRADA PARA O CB — COMBATE A INCENDIO

ETTS S

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

Registro de gaveta

Valvula de retengdo

ESQUEMA PARA LIGAGAO ELETRICA
DA BOMBA DE INCENDIO

Posicionamento dos extintores

Sem escala

ZELADORIA

(2) BOTWOES DE GLP DE 13kg CADA, PARA A CANTINA, COM PROTEGAO
DE 01 (UM) EXTINTOR DE PO ABC DE 6Kg (2A:20B—C).P—13 (2)
BOTIJOES DE GLP DE 13kg CADA, PARA A COZINHA DOS FUNCIONARIOS,
COM PROTEGCAO DE 01 (UM) EXTINTOR DE P& ABC DE 6kg
(2A:20B—C).P—13 (2) BOTIWOES DE GLP DE 13 kg CADA, PARA A
COZINHA DA ZELADORIA, COM PROTEGAO DE 01 (UM) EXTINTOR DE PO
ABC DE 6kg (2A:20B—C).
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INSTALACOES

Proprietario:

Resp. Técnico:
Resp. pelo Uso:
Data:

Area do Terreno:

Centro Estadual Educag¢do Tecn. Paula Souza—CEETEPS

Eng® Debora Abboud Inserra CREA: 0601924435

ETEC Prof® Milton Gazzetti ART: 28027230180929477
JULHO/2018 Escala: Indicadas
10.875,60m? Area Construida: 3.663,86m?  Desenho: Walckiria




