
FUS. DIAZ. 6A

13.8kV / 220V

2 TPs 500VA

RELÉ

50/51N

50/51

URPE

7104

FUS. 1A

3 TCs 

150:5A

CARGA

0,22/0,127kV

Y

13.8KV

225KVA

TAP´S

13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2kV

CARGA

0,22/0,127kV

Y

13.8KV

150KVA

CH.SECCION. 

TAP´S

13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2kV

COM ELO FUSIVEL 15K 

CH.SECCION. 3Ø

CH.SECCION. 3Ø

AÇÃO SIMUL.

 400A AB. SEM CARGA

AÇÃO SIMUL.

 400A AB. SEM CARGA

CH.SECCION. 

COM ELO FUSIVEL 15K 

p

CIRCUITO

A

B

C

D

E

CARGA

0,22/0,127kV

Y

13.8KV

225KVA

CH.SECCION. 

TAP´S

13,8/13,2/12,6/12,0/11,4/10,8/10,2kV

COM ELO FUSIVEL 15K 

PROJETO BÁSICO

DESENHO

TÍTULO

OBRA

PROJETO

COORDENAÇÃO

LOCAL / MUNICÍPIO

OBSERVAÇÃO

DATA

REVISÃO

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

OUT/2017 R0

REVISÕES DESCRIÇÃO

DATA

ELÉTRICA

ÁREA TÉCNICA

FOLHA NºESCALA

UNIDADE

0
EMISSÃO INICIAL

00/00/0000

RUBRICA

TES

UIE

Unidade de Infraestrutura

DIOGO

CELSO UIE

FOLHA

A1

CAMPUS CEETEPS EM MONTE MOR

CABINE DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

POSTO PRIMÁRIO

CONSTRUÇÃO

ESTRADA MONTE MOR X SUMARÉ, S/Nº  - MONTE MOR / SP

ELE-002/007
INDICADA

198 - ETEC MONTE MOR
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